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Het doel van deze instructie is de gebruiker voldoende informatie te geven om op een veilige
wijze om te gaan met de Nefit EcomLine ketels. Bewaar deze gebruikersinstructie dus altijd bij
de ketel. Werkzaamheden die niet zijn opgenomen in deze gebruikersinstructie moeten door
een installateur worden uitgevoerd.
De fabrikant van de cv-ketel is niet verantwoordelijk voor schades die zijn ontstaan doordat de
aanwijzingen in deze gebruikersinstructie niet zijn opgevolgd.

Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw installateur.
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• Stel de kamerthermostaat in op een
hogere temperatuur dan de huidige 
temperatuur.

• Zodra het toestel brandt wordt bij de
combi-ketels of de ketels met een sepa-
rate boiler eerst het tapwater verwarmd,
pas daarna het cv-water.

• Stel de thermostaat in op de gewenste
ruimtetemperatuur.
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INSTELLEN BEWAAR- EN TAPWATERTEMPERATUUR

Vanaf fabriek zijn al onze producten standaard op een bewaartemperatuur
van 60°C ingesteld. Bij deze instelling is het redelijkerwijs uitgesloten, dat
eventueel aanwezige legionellabacteriën zich vermenigvuldigen. Om echter
aan de verschillende comfortwensen per gebruiker te kunnen voldoen
beschikt uw toestel over een instelbare tap- en bewaartemperatuur.
U kunt uw toestel desgewenst afstellen op een lagere bewaar- en tapwater-
temperatuur.

Indien u een lagere instelling kiest, dient u rekening te houden met een geringe kans op legionella
vorming. Bij dagelijks gebruik van de warmwaterinstallatie is de kans dat de legionella bacterie zich
vermenigvuldigt nagenoeg uitgesloten.

VAKANTIE

Indien u langere tijd geen gebruik maakt van de warmwatervoorziening (bijvoorbeeld tijdens de
vakantieperiode en/of met de warmwaterregeling van bepaalde ModuLine thermostaten) en de
instelmogelijkheid staat op een stand lager dan 10, adviseert Nefit de boiler eerst door te spoe-
len. Doorspoelen is de warmwaterkraan gedurende enige tijd volledig te openen zodat de boiler
voorzien wordt van "vers" water. Ook kunt u besluiten om tijdens uw afwezigheid uw toestel op
stand 10 te zetten.

Stand     Tapwateruitstroomtemperatuur [°C]

potmeter Nefit EcomLine HRC 22 Nefit EcomLine HRC 30 

bij tapflow van 8 l/min bij tapflow van 10 l/min legionella indicatie

1 40 40

2 43 42

3 45 44

4 47 46

5 49 48

6 51 50

7 53 53

8 55 55

9 57 57

10 60 60

Tabel Instellingen tapwater uitstroomtemperatuur
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• Draai de vulkraan van de cv-installatie
open.

• Sluit de vulkraan als de druk niet meer
oploopt, of als de drukmeter ongeveer 
2 bar aanwijst.

• Sluit de waterkraan.

• Sluit de vulkraan.
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• Draai het ontluchtingskraantje van de
laagst gelegen radiator van de cv-installa-
tie open.
Laat alle lucht ontsnappen.
Draai het kraantje vervolgens weer dicht.
Ontlucht de andere radiatoren van de cv-
installatie op dezelfde manier.
Werk van onder naar boven.

• Controleer of de druk nog boven de 
1 bar is. Wanneer de druk opnieuw
onder de 1 bar is gezakt moet de 
installatie nog een keer worden gevuld en
ontlucht.

Pas op: Er staat nog wat druk op de slang.
Hierdoor zal er wat water ontsnappen.

• Koppel de vulslang los van de vulkraan.

• Steek de netstekker van het toestel in de
wandcontactdoos.

Let op: Als de cv-installatie vaak moet worden
bijgevuld, laat dan uw installateur de
oorzaak van het waterverlies achterha-
len en verhelpen. Gebruik geen lekstop-
middelen in uw cv-installatie.
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• Neem de netstekker van het toestel uit
de wandcontactdoos.

• Sluit een afvoerslang aan op het laagst
gelegen aftappunt.

• Leg het uiteinde van de afvoerslang op
een plaats waar het water geen schade
kan veroorzaken.

• Draai de laagst gelegen aftapkraan van de
cv-installatie open.

Pas op: Het water kan heet zijn, dit kan brand-
blaren veroorzaken.
Het water kan zwart zijn, dit laat vlek-
ken achter bij lekken.

HOOFDSTUK 6 INSTALLATIE AFTAPPEN
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• Draai de radiatorkranen van alle 
radiatoren open.

• Draai de ontluchtingskraantjes op alle
radiatoren open.

• Draai de ontluchtingskraantjes op alle
radiatoren weer dicht als er geen water
meer uit de cv-installatie komt.

ALLEEN VOOR COMBIKETELS

Als de gehele cv-installatie leeg is moet de
boiler afgetapt worden.

• Sluit de watertoevoerkraan van de inlaat-
combinatie.

• Open een warmwaterkraan.
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• Open de aftapkraan van de inlaat-
combinatie op de ketel.
De boiler zal nu voor zover mogelijk
leeglopen.

Pas op: In de boiler blijft altijd een hoeveelheid
water staan na het aftappen.

• Sluit de warmwaterkraan

• Sluit de aftapkraan.
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HOOFDSTUK 7 DE NEFIT ECOMLINE INSTALLATIE

ONDERHOUD

Het toestel moet éénmaal in de twee jaar een
onderhoudsbeurt hebben. Dit dient door een
erkende installateur of een erkend servicebedrijf
uitgevoerd te worden.

De Nefit EcomLine HR-ketels zijn voorzien van een warmtewisselaar. In de warmtewisselaar
wordt het cv-water verwarmd door de vrijkomende warmte uit de rookgassen, en door de bran-
der. Het cv-water wordt gebruikt voor verwarming van het huis. Bij de combi-toestellen is de
warmwatervoorziening in de ketel geïntegreerd. Bij deze toestellen wordt het water ook gebruikt
voor verwarming van het warme tapwater in de boiler. Verwarming van het tapwater heeft altijd
voorrang op verwarming van het huis.

Bij een warmtevraag zal de gasbrander gaan branden. De ketel zorgt er samen met de ModuLine
kamerthermostaat voor dat precies zoveel warmte geproduceerd wordt als strikt noodzakelijk is
voor het verwarmen van uw woning. Na het einde van de warmtevraag schakelt het toestel uit.
De pomp draait nog enige tijd door.

Wanneer het display van de ketel knippert is er een storing. Schrijf de displaycode op. Druk hier-
na op de serviceknop en schrijf ook deze code op. Druk vervolgens op de resetknop. Als de 
storing blijft, of regelmatig terugkomt, neem dan contact op met uw installateur. Wanneer het 
display niet knippert is de ketel in normale bedrijfstoestand.

Het toestel kan uitgevoerd zijn als een open of gesloten systeem. Dit betekent dat de voor de ver-
branding benodigde lucht uit de ruimte, respectievelijk van buitenaf wordt betrokken. De inge-
bouwde ventilator zorgt voor de luchttoevoer en de rookgasafvoer.
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EIGENSCHAPPEN

Een goed werkend toestel zal de volgende eigenschappen vertonen:
• Het toestel is veel in bedrijf en zal langere tijd achter elkaar blijven branden.
• Het cv-water heeft over het algemeen een lage temperatuur.
• Er wordt veel water afgevoerd naar de riolering (condensatie).
• Wanneer het toestel schakelt zal de ventilator eerst op toeren komen. Bij het uitschakelen

duurt het even voor de ventilator weer stilstaat.
• De circulatiepomp zal circa 4 minuten langer blijven draaien dan dat het toestel in bedrijf is

(indien de pompschakelaar op stand 1 staat).
• In combinatie met een ModuLine kamerthermostaat zal de ketel het hoogste rendement

halen.
• Het toestel zal pas gaan verwarmen indien de ingestelde ruimtetemperatuur op de kamer-

thermostaat hoger is dan de werkelijke ruimtetemperatuur.
• Het toestel zal voorrang geven aan het verwarmen van tapwater boven de cv-installatie.

De woning wordt op dat moment dus niet verwarmd.
• De ModuLine kamerthermostaat schakelt niet hoorbaar.

7-2

KAMERTHERMOSTAAT

Het toestel werkt met alle gangbare (klok)
kamerthermostaten. Bij gebruik van een nor-
male zogenaamde aan/uit-thermostaat worden
de specifieke voordelen van het toestel niet
optimaal benut. Met een ModuLine kamer-
thermostaat van Nefit wordt de meest effec-
tieve regeling geplaatst.
Een ModuLine thermostaat is als het ware het
‘gaspedaal’ van de cv-installatie. Het toestel
levert dan juist zoveel warmte als nodig is.
Is er veel warmte nodig, dan brandt de bran-
der hoog. Is er weinig warmte nodig, dan
brandt de brander laag.
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Installateur:

Telefoon:

705.426A-4128   08/2004

Nefit werkt continu aan verbeteringen van haar producten.
Wijzigingen in de technische gegevens zijn dus mogelijk.
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